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. Energimeaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Bldmejsevej 8

Postnr./by: 8382 Hinnerup

BBR-nr.: 710-13086

Energimaerkning nr.: 200015458

Gyldigt 5 ar fra: 21-06-2009 . . .
Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingenigrfirmaet Steffen Andersen ApS

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnd besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Maerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket
energikonsuient, som har godkendelse til at energimaerke flerfamiliechuse.

_Oplystvarmeforbrug

* Udgift inkl. corb
moms og afgifter: 46184 kr./3r Lavt forbrug

¢ Forbrug: 99 MWh fjernvarme

- Oplyst for perioden: 01/01/08 - 31/12/08

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energikonsulenterne, sa det
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt

ar rent temperaturmaessigt.

Hgjt forbrug

| Besparelsesforslag

Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi.

Derfor kan det kun betale sig at gennemfgre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen
alligevel skal renoveres - fx hvis man gnsker nyt tag, bad eller kgkken.

Lees mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering"

_Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel seerligt attraktivt at gennemfgre energiforbedringer.
Hvis man fx isolerer samtidigt med at man leegger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfaelde
betale bade for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at f8 gennemfart energiforbedringer, nar der alligevel er handveerkere i
huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskeerm og installationer i forbindelse med stgrre
ombygninger. Laes mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3
og 7.4.

Eksempler pa energiforbedring som kan eller skal gennemfgres i forbindelse med ombygning eller renovering:
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Gyldigt 5 ar fra: 21-06-2009 .

Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingenigrfirmaet Steffen Andersen ApS

Arlig besparelse Arlig besparelse

Besparelsesforslag i energienheder ikr.

1 Isolering af ydervaeg mod tagrum med 100 mm. i 0.9 MWh Fjernvarme 250 kr.
tagrum.

2 Efterisolering af loft med 100 mm. granulat p3 det 9.3 MWh Fjernvarme 2550 kr.

eksisterende granulat.

Der er ikke rentable forslag til investering i varmebesparende foranstaltninger. Tilbagebetalingstiderne for loftet er
ca. 32 ar og for ydervaeggene i tagrummene er det 54 &r.

Andelsboligforeningen Hgjdepunktet er opfgrt i 1993. Der foreligger komplet tegningsmappe indeholdende
facadetegninger, plantegninger og snittegning, samt diverse andre tegninger dateret 02.02.93.
Andelsboligforeningen bestar af 12 rsekkehuse med et boligareal pa tilsammen 996 m2. Arealerne pé de enkelte
lejligheder fordeler sig pd

1 stk. pd 100 m2. nr. 08.

5 stk. pd 90 m2. nr. 12, 14, 16, 28 og 30.

2 stk. p& 75 m2. nr. 22 og 24.

4 stk. p& 74 m2. nr. 10, 18, 20 og 26.

Der er besggt en del af de pdgseldende huse i andelsboligforeningen, men ikke alle er besagt.

Andelsboligforeningen ejer hele ejendommen bestdende af 12 reekkehuse fordelt pd 2 bygninger p& henholdsvis
667 m2. og 329 m2. I beregningen er de 2 bygningen sldet sammen til een bygning jvf. geeldende regler.
Der er ingen utilgaengelige rum.

Alle12 reekkehusene anvendes til beboelse.

| Energikonsulentens bygningsgennemgang

° Tag og loft

Status: Loft er isoleret med granulat. Der ligger ca. 150 mm. Loft er foresl3et isoleret med 100 mm. I
nr. 8 er loftet efterisoleret med ca. 100 mm. Dette er oplyst af formanden for
andelsboligforeningen
Vaeg ved skra loft i stue/kgkken er udfgrt med 75 mm. siporex isoleret med 75 mm. isolering
mod tagrum.

Denne vaeg er i beregningen foresldet efterisoleret i tagrummet.

Forslag 2: Efterisolering af loft med 100 mm. granulat i tagrum udlagt p8 det oprindelige granulat.

* Ydervagge
Status: Ydervaegge er med formur af tegl og bagmur af letbeton. Vaaggen er isoleret efter BR 1982.
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Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingenigrfirmaet Steffen Andersen ApS
Forslag 1: Isolering af yderveegge mod tagrum med 100 mm. i tagrum.

° Vinduer, dgre, ovenlys mv.

Status: Vinduer er fadt med termoruder. Vinduerne er stedvist udskiftede pa grund af nedbrydning i
rammer. Termoruder er i oprindelige vinduer erstattet med energiruder. Der er ikke foreslaet
udskiftning af vinduer, da der er isat energiruder i ved punktering af ruder o.l. I flere vinduer
er der sdledes 3 forskellige typer ruder. Nye udskiftede vinduer og dgre er med energiruder.
Der foreligger vedligeholdelsesplan og i denne indgdr udskiftning af vinduer, hvilket der for
flere vinduer allerede er behov for.

Nye vinduer bgr vaere med friskluftventiler og ruder bgr vaere med energiruder.

° Gulve og terreendaek

Status: Gulve er betongulve pd 75 mm. isolering.
* Keelder
Status: Der er ikke keaelder.

° Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation. Frisk luft kommer ind ved dgre og vinduer og
utaetheder/friskiuftventiler i vinduer. Der er aftreek i kakken og bad og emhaette i kagkken.

° Varmeanlag

Status: Der er direkte fiernvarme. Radiatorer er med termostatventiler og der er returlgbstermostat p8
gulvvarmen i badevaerelset.

° Varmt vand
Status: Der er gennemstrgmningsvandvarmer. Flere af vandvarmerne er udskiftede.

° Fordelingssystem

Status: Rgr for vand og varme fordeles i gulve over isolering. Rgrene skgnnes at vaere isolerede
cobberrgr.

° Armaturer

Status: Armaturer er flere steder udskiftede til nye besparende typer. Der kan opndes besparelser ved
at montere termostatiske blandingsbatterier eller at montere luftblander pd tuden.

* Automatik

Status: Der er fremlgbstermostater pa radiatorer og returigbstermostater pa gulvvarmen i
badevaerelserne.
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° Belysning
Status: Der er ikke udendgrs belysning e.l.

° Vand

Status: Boligerne er fadt med wc-er mad almindeligt skyl. Flere er udskiftede til nye vandbesparende
typer. Der kan opndes en besparelse ved at installere et wc med 2 skyl. Man skal dog vaere
sikker pd at rar har tilstraekkelig fald til installering af disse typer.

| Bygningsbeskrivelse

- Opforelsesar: 1992

« Ar for vaesentlig renovering:

* Varme: Fjernvarme (MWh)
» Supplerende opvarmning: Ingen

- Boligareal i folge BBR: 996 m2

< Erhvervsareal ifglge BBR: 0 m2

o Opvarmet areal: 996 m2

- Anvendelse ifglge BBR: 130 | Raekkehus

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Arealer p8 BBR ejermeddelelse udskrevet den 04-03-2009 er i overensstemmelse med faktiske arealer.

ETl—ei'glpr e e
- Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 275 kr./MWh
Fast afgift p& varme: 30098 kr./&r

El: 2 kr./kWh

Vand: 35 kr./m3

' Sddan opggres varmeregningen

Hver husstand har sin egen varmeinstallation og dermed sin egen varmeafregning.

_De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter |

Energiudgifterne i de enkelte iejligheder er afhaengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimaessig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.
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1 ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers
gennemsnitlige energiudgifter.

Gennemshitlig arlig

Type Areal i m2 energiudgift
100 m2. 100 4636 kr.
90 m2. 90 4173 kr.
75 ma. 75 3477 kr.
74 m2. 74 3431 kr.




Energimzerkning s are
e

Energimaerkning nr.: 200015458
Gyldigt 5 &r fra: 21-06-2009 ‘ ‘ v .
Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Ingenigrfirmaet Steffen Andersen ApS

| Hvad er energimzerkning?

Formalet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning skal szlger eller udlejer fremizegge en energimaerkning, der ikke
m8& veere over 5 8r gammel. Reglerne gaelder ogsa ved salg af andelsboliger.

Energimaerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Faellessekretariatet for Eftersyns- og Maerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) pa vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret p& energikonsulentens erfaring og vurdering. Far energispare-
forslagene ivaerkseettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer og foretages en faglig vurdering
af Igsningerne og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Safremt ejer eller kgber formoder, at der er fejl/mangler i energimaerkningen, skal man i fgrste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke fgrer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Kiager vedrgrende energimaerkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt kgbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Laes mere
www.sparenergi.dk

'Energikonsulent

Ingenigrfirmaet Steffen

Energikonsulent: Steffen Andersen Firma: Andersen ApS
Adresse: Avaenget 5 8870 Langa Telefon: 21371868
E-mail: sa@bo-syn.dk Datofor

bygningsgennemgang: 08-06-2009

Energikonsulent nr.: 101970

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




